
Programme des analyses des eaux usées à la Step Le Noirmont

Dates Débit DCO,totale NH4-N Ptot                       DCO,totale NH4-N Ptot  Remarques 

m3/j mg/l mg/l mg/l    60 mg/l   mg/l    2,0 mg/l    0,8mg/l Exigences O.EAUX   DCO 90%      Ptot 80%

jeudi  11/01/2018 321 743 45.0 9.2 44.0 14.0 0.2 prél./ 24h00  7h30 à 07h30  PH entrée 7,0/sortie 7.0       

Entrée STEP Sortie STEP


